
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম েনমরাক িডজাইন িল
িঠকনা A-172, Bscic,Fatulla, Narayanganj
করখানার েকড NRY185
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to
presence of non Fire-rated Door  One point frame earthing of generator instead of two
 No cable trench with cover

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম
 Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure
from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room. 
Provide cable trench with cover

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will make all type of design drawings

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ১০-১২-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to
presence of non Fire-rated Door  One point frame earthing of generator instead of two
 No cable trench with cover

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Provide fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door
for the Generator room

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will do as per guideline within the mentioned timeline.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০২-০৩-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to
presence of non Fire-rated Door  One point frame earthing of generator instead of two
 No cable trench with cover

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Ensure double earthing of generator frame
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will provide another earthing soon.

অািধকর চলেছ
চূড়া
সময়সীমা ১০-১২-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 No instruction for first aid to electrical shock  Access obstructed/barred 
Connection without lug  No clear identification mark on distribution board

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Provide clear identification mark on distribution board
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have already done.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা ১০-১২-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 No instruction for first aid to electrical shock  Access obstructed/barred 
Connection without lug  No clear identification mark on distribution board

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম
 Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock  Remove
obstruction to ensure access to MDB/MCB Box  Ensure well-dressed cabling with
lugs

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম

We will provide first aid and artificial respiration soon, Sockets are provided for
some cables.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ১০-১২-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা চলমান

মব

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম Provide service ducts or insulated conduits
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will do as per guideline within the mentioned timeline.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ১০-১২-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 Lightning protection system not available  Improper Earth electrodes  Air
termination network absent  No earthing/lighting pit is identified

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম Provide appropriate Lightning protection system.  Provide air termination network
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We will install lightning protection system soon.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা ০২-০৩-২০১৬

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা র হয়িন

মব


