
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম েাবাল ইউএসএ িলিমেটড

িঠকনা Ka-189/3,(Ground Floor), Jamaj Road, Joar Sahara, Kuril, Highway, Bhatara,
Dhaka

করখানার েকড DHK227
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  -
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  Body & door not earthed  No clear identification mark on distribution board

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম  Provide earthing to body & door.  Provide clear identification mark on
distribution board.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 No instruction for first aid to electrical shock  Access obstructed  Connection
without lug

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম
 Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock  Remove
obstruction to ensure access to MDB/MCB Box  Ensure well-dressed cabling with
lugs

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  Lightning protection system not available

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম  Provide appropriate Lightning protection system.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা
মব


