
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম েমসাস আিলম নীট (িবিড) িলঃ
িঠকনা Building No.1, Nayapara, Kashimpur, Gazipur
করখানার েকড GZP017
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  ১৯-০৫-২০২২
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  No over current or earth fault protection provided

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম  Provide over current and earth fault protection
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have already finished the work.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ

 Large volume diesel stored inside generator room  Generator is not located on the
ground floor  No detector in generator room

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম  Install large volume diesel storage tank with appropriate separation  Install
generator on the ground floor  Install appropriate detectors.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have already finished the work.

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 Combustible/junk materials inside generator room  Access to generator not easy.
Inadequate ventilation of the generator room  One point frame earthing of generator
instead of two  No cover on the cable trench

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম
 Remove Combustible materials from generator room.  Ensure accessibility and
ventilation to generator  Ensure double earthing of generator frame  Provide
cover on the cable trench

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have already finished the work.

অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ  No SLD inside MDB/DB/SDB

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম  Provide SLD inside MDB/DB/SDB
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম We have already finished the work.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  Lightning protection system not available

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম  Provide appropriate earthing and lightning protection system.
সুপািরেশর
তথসূ

করখানার
কযম

We will consult with an expert electrical engineer to review requirements, calculate
risk index, prepare drawing etc. to make sure the system is secured against
lightning

অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা ২৮-০২-২০১৭

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব Lightning protection system (LPS) is installed at building roof tops.
 সংযুসমূহ (১) 
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