
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম বসুরা গােমস িল:
িঠকনা 230-231, Nazim Nagar, Singair Road, Hemayetpur
করখানার েকড DHK094
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  ২৬-০৪-২০২২
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ

 Not repair broken/loose MCCB/MCB/SB.  No clear identification mark on distribution
board  Open SB slot

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Repair broken/loose MCCB/MCB/SB.  Provide clear identification mark on
distribution board.  Install SB or close the hole.

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ৩০-১০-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
 সংযুসমূহ (৩) 
       

২. পযেবণ
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পিরদশন
পযেবণ No instruction for first aid to electrical shock  Connection without lug

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock  Ensure well-
dressed cabling with lugs

সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর েযাজ নয়
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
 সংযুসমূহ (২) 
    

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Provide service ducts or insulated conduits
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ৩০-১০-২০২২

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব

৪. পযেবণ
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পিরদশন
পযেবণ  Lightning protection system not available

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Provide appropriate Lightning protection system.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম
অািধকর ৬ মাস
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ১৮-০৩-২০২৩

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব


