
গণজাতী বাংলােদশ সরকর
ম ও কমসংান মণালয়

কলকরখানা ও িতান পিরদশন অিধদর "সু িমক, েশাভন কমপিরেবশ;
গেড় তুলেব াট বাংলােদশ"

  

কাপ পযেবেণর তথ

করখানার নাম এ িব মাট ফাশন ওয়ার িল:

িঠকনা Plot No.786, Kakil Sataish, Boradawra, 13/3 Purbapara, Mudafa, Tongi,
Gazipur

করখানার েকড GZP006
কলার েকড

মূলায়েনর ধরণ:  ৈবুিতক মূলায়ন পযেবেণর তিরখ:  ২৩-০৫-২০২২
১. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Panel door damaged/not present

কাপ
আইেটম
কাটগির

১.১. কযম

কযম Repair broken/loose MCCB/MCB box.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম It has been done.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব 17.02.2021 ( CVV 1) : Damaged panel door is repaired. 11.08.2021 cvv -2 : No
broken or damaged panel door found.

২. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ No instruction for first aid to electrical shock

কাপ
আইেটম
কাটগির

২.১. কযম

কযম Provide duplicate earth leads
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম It has been done.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
17.02.2021 ( CVV 1) : Instruction for first aid to electrical shock were found.
11.08.2021 cvv -2 : Instruction for first aid to electrical shock were available in all
panels.

৩. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Cable ends not properly soldered or crimped

কাপ
আইেটম
কাটগির

৩.১. কযম

কযম Provide earthing to body & door.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম It has been done.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
17.02.2021 ( CVV 1) : Cable entry and exit points of distribution boards are
properly sealed using cable glands were found. 11.08.2021 cvv -2 : Cable ends are
properly crimmped inside all apnels.

৪. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Connection without lug

কাপ
আইেটম
কাটগির

৪.১. কযম

কযম Provide earth bar/neutral bar
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম It has been done.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
17.02.2021 ( CVV 1) : Cable lugs are provided for stranded conductors at earth
bar/neutral bar terminals . 11.08.2021 cvv -2 : No connections were found without
socket or lugs.

৫. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ Undressed messy wire inside

কাপ
আইেটম
কাটগির

৫.১. কযম

কযম Provide clear identification mark on
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম It has been done.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
17.02.2021 ( CVV 1) : Undressed messy wire is present inside the Distribution
Boards were not found. 11.08.2021 cvv -2 : Undressed messy wire is present inside
the Distribution Boards were not found.

৬. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Body & door not earthed

কাপ
আইেটম
কাটগির

৬.১. কযম

কযম distribution board.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম It has been done.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব 17.02.2021 ( CVV 1) : Distribution Board including panel door is earthed.
11.08.2021 cvv -2 : Distribution Board including panel door is earthed.

৭. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  No clear identification mark on distribution board.

কাপ
আইেটম
কাটগির

৭.১. কযম

কযম distribution board.
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম It has been done.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
17.02.2021 ( CVV 1) : Clear and permanent identification marking of distribution
board is not found and SLD is not posted on Distribution Board. 11.08.2021 cvv -2 :
clear but permanent identification mark on distribution board is not available.

 সংযুসমূহ (১) 
 

৮. পযেবণ

https://sandbox.dife.gov.bd/uploads/rtm/cap_item_details/34383/0/7.jpg
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পিরদশন
পযেবণ  Electric cables do not pass through service shaft or insulated conduits

কাপ
আইেটম
কাটগির

৮.১. কযম

কযম  Provide service ducts or insulated conduits
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম It has been done.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
17.02.2021 ( CVV 1) : Electrical cables is run through separate service ducts were
found. 11.08.2021 cvv -2 : Electrical cables is run through separate service ducts
were found.

৯. পযেবণ

পিরদশন
পযেবণ  Connections without lug

কাপ
আইেটম
কাটগির

৯.১. কযম

কযম  Ensure secured connections with lug
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম It has been done.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
17.02.2021 ( CVV 1) : Cable lugs are not provided for stranded conductors at MCB
terminals 11.08.2021 cvv -2 : Cable lugs are not provided for stranded conductors
at MCB terminals

১০. পযেবণ



পিরদশন
পযেবণ Undressed messy wiring/cables

কাপ
আইেটম
কাটগির

১০.১. কযম

কযম  Replace undressed messy wiring/cables
সুপািরেশর
তথসূ
করখানার
কযম It has been done.

অািধকর ৬ সাহ
চূড়া
সময়সীমা -

সংেশািধত
সময়সীমা ০১-০১-১৯৭০

অগিতর
অবা সংেশািধত

মব
17.02.2021 ( CVV 1) : Undressed messy wire is present inside the Distribution
Boards were not found. 11.08.2021 cvv -2 : Undressed messy wire is present inside
the Distribution Boards were not found.


